Mittelspannung MS
Lastverlauf der Jahreshdchstlast

817 Abs. 2 Nr. 1 StromNzV

GJ 2020
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Jahresarbeit 36.597.664 kWh Die Daten basieren auf LGL, die zum Teil nicht gemessen sind
Hochstleistung 7.642 kW (Hochrechnungen, Aufflllen von Licken...).

Datum/Zeit P« 09.12.2020 11:45 Uhr MEZ

Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.




